
【橋梁照明灯設計図面】

工 事 名

図 面 名

縮 尺

事業者名

路線名等

工事箇所

図面番号

照明灯配置図

1:500

徳島県東部県土整備局<徳島>

徳島東環状線

Ｒ７徳環　徳島東環状線　徳・末広３他

徳島市末広３丁目他(第２分割)

照明灯設置工事（２）（担い手確保型）

1

実施設計図面

S=1:500照明灯配置図
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2

引 込柱

備考

凡  例

品名 ,規格記号

ハ ンドホール (6 0 0 x 6 0 0 x 9 0 0 )

ハ ンドホール (6 0 0 x 6 0 0 x 6 0 0 )

照 明分電盤 (屋外自立 形 )

L E D照明器具  :  テーパーポ ール (ランプ 用 ) :  H = 5 . 0 m

L E D照明器具  :  テーパーポー ル (本線 1灯用 )  :  H = 1 0 . 0 m

L E D照明器具  :  直線形テ ーパーポール (本線 2灯用 ) :  H = 1 0 . 0 m 配線系統 C B - 1



配線系統図

【橋梁照明灯設計図面】

工 事 名

図 面 名

縮 尺

事業者名

路線名等

工事箇所

図面番号

配線系統図

-

徳島県東部県土整備局<徳島>

2

徳島東環状線

徳島市末広３丁目他(第２分割)

照明灯設置工事（２）（担い手確保型）

実施設計図面

Ｒ７徳環　徳島東環状線　徳・末広３他
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H 1 - 3
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照明分電盤(屋外自立形)

ハンドホール( 6 0 0 x 6 0 0 x 6 0 0 )

ハンドホール( 6 0 0 x 6 0 0 x 9 0 0 )

中分埋設ハンドホールボックス( 6 00 x 2 5 0 x 2 1 2 )

壁高欄埋設ハンドホールボックス

記号 品名,規格

凡 例

備考

引込柱

線上の数値は配線サイズを示し、ケーブルはCV　- 3 Cとする。　

L E D照明器具 :  直線形テーパーポール(本線2灯用)  :  H = 1 0 . 0 m

L E D照明器具 :  テーパーポール(本線1灯用)  :  H = 1 0 . 0 m

L E D照明器具 :  テーパーポール(ランプ用)  :  H = 5 . 0 m
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【橋梁照明灯設計図面】

工 事 名

図 面 名

縮 尺

事業者名

路線名等

工事箇所

図面番号

照明灯構造図

図示

徳島県東部県土整備局<徳島>

3

徳島東環状線

照明灯設置工事（２）（担い手確保型）

徳島市末広３丁目他(第２分割)

照明灯構造図 S=1:30

開口部

※各方向は以下による

照 照

配置図

30キリ キャップ付

(t=4.5)

(600x130)

(本線2灯用・橋梁部)

ベースプレート詳細図 S=1:10

灯具方向灯具方向

照明灯構造図
(本線2灯用)

LED道路照明灯具

実施設計図面

1.灯具は、「建電協型照明器具KCE070-2同等品以上」とする。

2.施工前には使用する灯具にて再計算を実施し、設計基準を満たすことを確認すること。

注　記

Ｒ７徳環　徳島東環状線　徳・末広３他
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【橋梁照明灯設計図面】

工 事 名

図 面 名

縮 尺

事業者名

路線名等

工事箇所

図面番号図示

徳島県東部県土整備局<徳島>

4

徳島東環状線

Ｒ７徳環　徳島東環状線　徳・末広３他

徳島市末広３丁目他(第２分割)

照明灯設置工事（２）（担い手確保型）

RC1,SC1

20AT
50AF
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MCCB01
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本線1
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2

自動点滅器

AS:自動点滅器
盤内取付
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1716(W) 1716(W)

Bランプ

4 5

予備
1716(W)

回 路 番 号 1 2 3 5 6 87

回 路 名 称

電気容量（W）

備　　　考

本線1 本線1 Aランプ 予備 ブリンカーライト 制御電源予備

4

Bランプ

2,890 1,020 508 564 2,000 50 2,000

1Φ2W

設置図 S=1:10

結線図

展開接続図結線図

照明分電盤(CB-1)設置図
(参考図)

照明分電盤(CB-1)設置図(参考図)

実施設計図面

仕様

形　　　式　：　屋外自立型

函体及び扉　：　SEHC 2.3t

 塗装工程　 ：　亜鉛溶射（メタリコン）

塗　装　色　：　外　面　（指定色）

塗　装　色　：　内　面　（指定色）

塗　　　装　：　メラミン焼付け仕上げ

ガラス

網入り

AS
網入り

ガラス

GL GL

（貼付）
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2
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【橋梁照明灯設計図面】

工 事 名

図 面 名

縮 尺

事業者名

路線名等

工事箇所

図面番号図示

徳島県東部県土整備局<徳島>

5

徳島東環状線

Ｒ７徳環　徳島東環状線　徳・末広３他

徳島市末広３丁目他(第２分割)

照明灯設置工事（２）（担い手確保型）

引込柱設置図
(参考図)

引込柱設置図(参考図)

実施設計図面

φ190.7-t5.3

溶融亜鉛メッキ(HDZ55)

GL

ターミナルキャップ 54mm

4-M24x950L

σ28≧18N/mm2

(RC-30)

引込柱設置図(参考図) S=1:30

D種接地工事

 

※注)基礎寸法は設置位置および受電位置決定後に再検討すること。

φ600

接地棒 φ10×1500 溶融亜鉛メッキとする。

ネジ部、ナット及び座金は

ベースプレート詳細図 S=1:10

アンカーボルト詳細図 S=1:10
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【橋梁照明灯設計図面】

工 事 名

図 面 名

縮 尺

事業者名

路線名等

工事箇所

図面番号図示

徳島県東部県土整備局<徳島>

6

徳島東環状線

Ｒ７徳環　徳島東環状線　徳・末広３他

徳島市末広３丁目他(第２分割)

照明灯設置工事（２）（担い手確保型）

構造図

実施設計図面

名称 計算式 数量

床掘

埋戻 0.30x0.46

0.46x0.46 0.21m
3

0.14m
3

1.0m当り

ケーブル埋設標示シート

ケーブル埋設標示シート
ケーブル埋設標示シート

管路① S=1:20

一般部

管路② S=1:20

車道部

埋設標識シート 1.0m

保護砂 0.07m0.16x0.46-0.003
3

名称 計算式 数量

床掘

埋戻 0.75x0.56

0.925x0.56 0.52m
3

0.42m
3

1.0m当り

埋設標識シート 1.0m

保護砂 0.04m0.175x0.56-0.006
3

ケーブル埋設標示シート

管路③ S=1:20

一般部

名称 計算式 数量

床掘

埋戻 0.30x0.675

0.475x0.675 0.32m
3

0.20m
3

1.0m当り

埋設標識シート 1.0m

保護砂 0.11m0.175x0.675-0.01
3

名称 計算式 数量

床掘

埋戻 0.30x0.56

0.46x0.56 0.26m
3

0.17m
3

1.0m当り

埋設標識シート 1.0m

保護砂 0.08m0.16x0.56-0.006
3

管路④ S=1:20

一般部

S=1:10ハンドホール(参考図)
( 6 0 0 x 6 0 0 x 6 0 0 ) ( 6 0 0 x 6 0 0 x 9 0 0 )

ハンドホール(参考図)S=1:10

寸 法 表

プルボックス(SUS)

A

300

B C

300 2 00

品名

S=1:10プルボックス(参考図)

構造図
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【橋梁照明灯設計図面】

工 事 名

図 面 名

縮 尺

事業者名

路線名等

工事箇所

図面番号図示

徳島県東部県土整備局<徳島>

7

徳島東環状線

Ｒ７徳環　徳島東環状線　徳・末広３他

徳島市末広３丁目他(第２分割)

照明灯設置工事（２）（担い手確保型）

配管立ち上げ図(参考図) S=1:100

DL=0.000

5.000

10.000

DL=0.000

5.000

10.000

正面図 側面図

No.36+4.000

本線
道路CL Bランプ

道路CL

道路中心線

ダクタークリップ付

ダクタークリップ付 ダクタークリップ付

ダクタークリップ付

ダクタークリップ付

ダクタークリップ付

配管立ち上げ図(参考図)

実施設計図面

AS

20002000

4000

P7橋脚側P5橋脚側

1
0
0

325 8508 1250 8500

9458 9450

325

25833

774 6151

325325 5501

構造中心線

矢板位置

矢板位置矢板位置

矢板位置

G54+G70

G54+G70 G54x2

G54x2

G54x2

照明配管孔φ150中分埋設ハンドホールボックス

G54+G70

中分埋設ハンドホールボックス


