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パイプライン工標準図

埋戻（流用土）

埋戻（表土）

埋戻（流用土）

埋戻（表土）

埋戻(流用土)

埋戻（表土）

埋戻(流用土)

埋戻（表土）

埋戻(流用土)

埋戻（表土）

埋戻(流用土)

埋戻（表土）

VUφ300

VUφ250 VUφ200

VUφ150 VUφ100

VUφ75

耕地下

埋戻（流用土）

VUφ350(1)

市道下

管体保護砂

砂基礎 1

砂基礎 2

表層：再生密粒度As(13) t=4cm

路盤：RC-40 t=10cm

非農用地・農道下

埋戻（流用土）

VUφ350(1)

埋戻（流用土） 埋戻（流用土）

VUφ300 VUφ250

埋戻(流用土)

埋戻(流用土) 埋戻(流用土)
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管体保護砂

管体保護砂 管体保護砂

管体保護砂

管体保護砂 管体保護砂

埋戻(流用土)
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管体保護砂
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VUφ500

管体保護砂
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砂基礎 1

砂基礎 2

埋戻（流用土）

VUφ450
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300250

ＴＳエルボφ75(φ50)

コンクリート

ボックス蓋

ボックス

VP(TS)φ75(φ50)

自動給水栓φ75（φ50)

TSエルボφ75(φ50)

給水栓工1ヵ所当り数量

ＧＬ

VP(TS)φ75(φ50)×750Ｌ

55
0

27
5

2
7
5

0.01m3

1ヶ

0.75m

1ヶ

コンクリート

2枚(1組)

1ヶ

数　量名　　称
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5050 450

550

53
7

93
7
0

35
0

断面図

5
90

55
0

70

2
9
5

2
9
5

60

給水栓工詳細図

平面図

550

蓋

S=1:10

板

6
0
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1
00

200 400

32
0

43
0

45
0

2
0
0

40
0

7
00

空洞コンクリートブロック　4個

20×40(Ｔ=10cm)

空洞コンクリートブロック　4個

20×40(Ｔ=10cm)

空洞コンクリートブロック 4個

2

－

φ75*φ75

φ25*7.5kg/f

1.00

φ75φ50本管径

フランジ接合部品(φ75)

フランジ短管(φ75)L=0.50m

フランジ短管(φ75)L=0.30m

空気弁用分岐サドル

FC-RR1FT字管(メカ型)

急排空気弁

資材名

φ50*φ25

φ25*7.5kg/f

1.00

1

－

－

土被り 0.60

1

2

－ 1

2

－ 1

1

－

－

1.20 0.60

空気弁工数量

φ300φ250φ200φ150φ125φ100

1

2

－

φ200*φ75

φ25*7.5kg/f

1.20

φ125*φ75

φ25*7.5kg/f

φ100*φ75

φ25*7.5kg/f

1.00

1

2

－ 1

1

－

2

－

－

0.601.20

2

1

－ 1

1

－

2

－

－

0.601.20 1.00

φ150*φ75

φ25*7.5kg/f

1.20

－

－

1

2 1

－ 1

2

－

0.601.20 1.00

1

2 1

－

－ － 1

－

2

0.60 1.00

φ300*φ75

φ25*7.5kg/f

φ250*φ75

φ25*7.5kg/f

1.20

1

－

－ 1

2

－ 1

2

－

0.60 1.00

1

－

－ 1

2

－

2

1

－

1.000.60 1.20

フランジ接合部品ＲＦ型φ75(ゴムパッキン＋ボルトナット)

フランジ接合部品ＲＦ型φ75(ゴムパッキン＋ボルトナット)

0～
5
0
0

ＦＣ－ＲＲ１フランジＴ字管(離脱防止付)

両フランジ短管φ75

急排空気弁(補修弁付)

メカニカル型フランジ短管(離脱防止付)

フランジ接合部品ＲＦ型(ゴムパッキン＋ボルトナット)

1基塩ビ製仕切弁

フランジ接合部品

ＭＦジョイント(メカ型)

2組

2個

仕切弁工数量

資材名

本管径
φ50

樹脂製仕切弁

メカニカル型フランジ短管(離脱防止付)

フランジ接合部品ＲＦ型(ゴムパッキン＋ボルトナット)

φ200

1基1基1基1基

2組

2個

2組

2個

2組

2個

2組

2個

φ75 φ100 φ150φ125

1基1基1基

2組

2個

2組

2個

2組

2個

φ300φ250 備　　考

制水弁工詳細図 空気弁工詳細図

φ350

φ350*φ75

φ25*7.5kg/f

1

－
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－
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－

1.000.60 1.20
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φ400*φ75

φ75*10.0kg/f
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－
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－

1.000.60 1.20

φ450

φ450*φ75

φ75*10.0kg/f
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－
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－

1.000.60 1.20

φ500

φ500*φ75

φ75*10.0kg/f

1

－

－ 1

2

－

2

1

－

1.000.60 1.20

1基

2組

2個

φ350

1基

2組

2個

φ400

1基

2組

2個

φ450

1基

2組

2個

φ500
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25B30

仕切弁Ａ型　φ75～φ150
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１
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１
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１

１
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１
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１

32B10

１
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１

32蓋付枠

１
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Ｂ－１

Ｂ－２

型 Ｈ

仕切弁Ｂ型　φ200～φ400

１

スラブ100

１

45C32C 単口Ｃ

空気弁単口　φ75以下

単口Ｂ20

１

単口Ｂ15

３

４

６

１ １

１

１

600

800

蓋付枠空気弁

１

１

１
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１
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Ｄ－２

Ｄ－４

Ｄ－５

Ｄ－６

Ｄ－３

単口Ｂ1035×45
型 Ｈ

１

スラブ80

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１１

制水弁・空気弁室標準図

24蓋付枠

25Ｂ20

25Ｂ30
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スラブ60
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0
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3
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0

3
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0

弁仕 切
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0
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5

農

切弁仕

4
8
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2
0

φ75～φ150

H=600～1800

仕切弁室Ａ型 仕切弁室Ｂ型

空気弁
35×45蓋付枠

単口B20

単口B20

単口B20

単口C

スラブ80
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0
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0
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0
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0

2
0
0

農

弁空気
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0

S=1:20

空気弁室Ｄ型

空気弁　単口φ75以下φ200～φ400

H=600～1800 H=600～1800

１

２

１

１

１

１

１

1200

1400

1800

１Ｂ－４

Ｂ－５

Ｂ－７

１

１

１

１

１
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１

１

１

１

１１1000
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型

Ａ－１

Ａ－２

Ａ－３

Ａ－４

Ａ－５

Ａ－６

１

鋳鉄蓋付枠
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斜壁6×9×5
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5
0
0

1
0
0

6
0
0

1
2
5

１

リング85φ60H10 斜壁6×9×5

１

鋳鉄蓋付枠

1000Ｃ－１

型 Ｈ

仕切弁Ｂ型　φ400～φ500

１

スラブ140直壁900B

１

42
0

仕切弁室Ｂ型

φ400～φ500

H=600～1800

２２１2000

Ｂ－８

１１１

２１1600

Ｂ－６

１１１

１

１Ｂ－３ １900

Ｂ－９

１ １
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1:
1.
2 1:1.2

1.5% 1.5%

1:
1.
2 1:1.2

3.0% 3.0%

1:1.2

3.0% 3.0%

3.0% 3.0%

b

3

4

5

3

2.0

1.5

1.0

4

1.5

1.0

0.5

5

1.0

0.5

0

a車道幅員

（m)

（隅切1辺の長さ）

道路工標準図

幹線農道

支線農道

耕作道路

管理道路

農道平面交差部隅切り

S=1:50

＜ 全幅3.0m ＞

1:
1.
2

1:1.21:
1.
2

＜ 全幅4.0m ＞

1:
1.
2 1:1.2

3.0% 3.0%

※2 H≧0.5mの場合のみ張芝を行うこと。
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表層（再生密粒度アスコン） t=4cm

上層路盤（再生粒度調整砕石 RM-30） t=10cm
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