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工事箇所
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事業者名
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R7吉土　津田川島線他　阿波・市場日開谷他　

施工位置図

1 2図示

徳島県東部県土整備局〈吉野川〉

（主）津田川島線他

阿波市市場町日開谷他

LED道路照明灯工事

施工位置図

実施設計図面

小月橋
灯具交換　N=4基

白水橋
灯具交換　N=3基、引込柱　N=1基、引込開閉器盤ボックス取替　N=1基

上大久保谷橋
灯具交換　N=2基

上伊沢谷橋
灯具交換　N=3基

新御所大橋
灯具交換　N=3基



照明灯（灯具交換）参考図

独立式照明灯姿図

S=1:50
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ベースプレート詳細図 S=1:20 アンカーボルト詳細図 S=1:20
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※灯具は、同等品以上とする

照明灯灯具参考図　S=1:2 0

灯 具 交 換（ 設 置 ） １ 基当 り

名　　　称 形　状　・　寸　法 数　量

灯 具 ・ ラン プ
1

電 源 装 置
個

管 理 番 号 札 ス コッ チライ ト 1 5 0 × 1 0 0 枚

L E D 照 明器具 ( K C E - 0 5 0 - 2 )
平均路 面輝度 0. 5 c d / m 2

1

12 ｍ
6 0 0 V ビ ニー ル 絶 縁

シ ー ス ケ ーブ ル
C V 3 . 5 s q - 3 c

※引込開閉器盤ボックス及び遮光板の仕様については、

監督員と協議の上決定すること。
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照明灯（灯具交換）参考図

2 2図示

徳島県東部県土整備局〈吉野川〉

（主）津田川島線他

阿波市市場町日開谷他

LED道 路 照 明 灯 工 事
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CV3.5sq-3c

モルタル

アンカーボルト
4-M24x700L

スパイラルダクト
φ500xt0.6

コンクリート基礎
σ28≧18N/mm

2

D種接地工事
φ10x1500L

IV3.5sq

VE16

引込バンド

流用
自動点滅器 200V-6A

1/74.8テーパー
(t=4.5)

先端キャップ

引込開閉器盤

実施設計図面

LED道路灯照明器具


